




Филиал АО Группа Илим в г. Коряжма
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Служба по надежности, ЛТДО

11.12.2024 14:00:23 °C

Bx1 44,1

10,8

FLIR16512.jpg FLIR T1020 72500837

Измерения
Bx1 Max 46,4 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения

0.92

Отраж. темп. 18 °C

Географическое расположени
Компас 82° В

Описание
Соединение ф. А. 
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Филиал АО Группа Илим в г. Коряжма
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Служба по надежности, ЛТДО
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Bx1 20,1

10,8

FLIR16522.jpg FLIR T1020 72500837

Измерения
Bx1 Max 20,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения

0.92

Отраж. темп. 18 °C

Географическое расположени
Компас 78° В

Описание
Соединение ф. В
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Филиал АО Группа Илим в г. Коряжма
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Служба по надежности, ЛТДО
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Bx1

23,9

11,1

FLIR16523.jpg FLIR T1020 72500837

Измерения
Bx1 Max 20,8 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения

0.92

Отраж. темп. 18 °C

Географическое расположени
Компас 110° В

Описание
Соединение ф. С
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